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As indicated

แบบขยายไฟ L7

EE-103.1
CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

ลำดับ รายละเอียด วันที่

มาตราส่วน  1 : 2
L7

มาตราส่วน  1 : 50
แบบขยายผนัง 5-1

มาตราส่วน  1 : 50
แบบขยายผนัง 5-2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

เจ้าของโครงการ :

สถาปนิก :
นายณัฐภูมิ ประไพบูลย์ ส-สถ 3221

นางสาวอารีีรัตน์ บุญภัทรานนท์ ภ-สถ 23500

-

มัณฑนากร :
-นางสาว ดาริกา เด่นศิริอักษร ภ-สน 1877

-

วิศวกรโครงสร้าง :

วิศวกรไฟฟ้า :

วิศวกรเครื่องกล :

วิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ชื่อแบบ :

แบบเลขที่ :

เลขที่โครงการ :

เขียนแบบ โดย :

ตรวจสอบ โดย :

วันที่ :
มาตราส่วน A3 :

การแก้ไข

iP
iP

นายวัฒนชัย พิมพ์จันทร์ ภย.46374

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง :
นายชาคริช รอดอำพัน ประธานกรรมการ

นายกิตติ พรมแสง กรรมการ

นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร กรรมการและเลขานุการ

As indicated

CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

ลำดับ รายละเอียด วันที่

จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน 2 หลัง

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)
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ผังระบบไฟฟ้าแสงสว่างชั้นลอย 2

EE-104
CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

ลำดับ รายละเอียด วันที่

มาตราส่วน 1 : 120
ผังระบบไฟฟ้าแสงสว่างชั้นลอย 2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

เจ้าของโครงการ :

สถาปนิก :
นายณัฐภูมิ ประไพบูลย์ ส-สถ 3221

นางสาวอารีีรัตน์ บุญภัทรานนท์ ภ-สถ 23500

-

มัณฑนากร :
-นางสาว ดาริกา เด่นศิริอักษร ภ-สน 1877

-

วิศวกรโครงสร้าง :

วิศวกรไฟฟ้า :

วิศวกรเครื่องกล :

วิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ชื่อแบบ :

แบบเลขที่ :

เลขที่โครงการ :

เขียนแบบ โดย :

ตรวจสอบ โดย :

วันที่ :
มาตราส่วน A3 :

การแก้ไข

iP

iP

นายวัฒนชัย พิมพ์จันทร์ ภย.46374

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง :
นายชาคริช รอดอำพัน ประธานกรรมการ

นายกิตติ พรมแสง กรรมการ

นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร กรรมการและเลขานุการ

As indicated

CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

ลำดับ รายละเอียด วันที่

จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน 2 หลัง

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)
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ผังระบบไฟฟ้าแสงสว่างชั้น 3

EE-105
CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

มาตราส่วน 1 : 120
ผังระบบไฟฟ้าแสงสว่างชั้น 3

ลำดับ รายละเอียด วันที่

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

เจ้าของโครงการ :

สถาปนิก :
นายณัฐภูมิ ประไพบูลย์ ส-สถ 3221

นางสาวอารีีรัตน์ บุญภัทรานนท์ ภ-สถ 23500

-

มัณฑนากร :
-นางสาว ดาริกา เด่นศิริอักษร ภ-สน 1877

-

วิศวกรโครงสร้าง :

วิศวกรไฟฟ้า :

วิศวกรเครื่องกล :

วิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ชื่อแบบ :

แบบเลขที่ :

เลขที่โครงการ :

เขียนแบบ โดย :

ตรวจสอบ โดย :

วันที่ :
มาตราส่วน A3 :

การแก้ไข

iP

iP

นายวัฒนชัย พิมพ์จันทร์ ภย.46374

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง :
นายชาคริช รอดอำพัน ประธานกรรมการ

นายกิตติ พรมแสง กรรมการ

นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร กรรมการและเลขานุการ

As indicated

CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

ลำดับ รายละเอียด วันที่

จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน 2 หลัง

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)
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ผังระบบไฟฟ้าแสงสว่างชั้นลอย 3

EE-106
CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

ลำดับ รายละเอียด วันที่

มาตราส่วน 1 : 120
ผังระบบไฟฟ้าแสงสว่างชั้นลอย 3

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

เจ้าของโครงการ :

สถาปนิก :
นายณัฐภูมิ ประไพบูลย์ ส-สถ 3221

นางสาวอารีีรัตน์ บุญภัทรานนท์ ภ-สถ 23500

-

มัณฑนากร :
-นางสาว ดาริกา เด่นศิริอักษร ภ-สน 1877

-

วิศวกรโครงสร้าง :

วิศวกรไฟฟ้า :

วิศวกรเครื่องกล :

วิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ชื่อแบบ :

แบบเลขที่ :

เลขที่โครงการ :

เขียนแบบ โดย :
ตรวจสอบ โดย :

วันที่ :
มาตราส่วน A3 :

การแก้ไข

iP

iP

นายวัฒนชัย พิมพ์จันทร์ ภย.46374

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง :
นายชาคริช รอดอำพัน ประธานกรรมการ

นายกิตติ พรมแสง กรรมการ

นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร กรรมการและเลขานุการ

As indicated

CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

ลำดับ รายละเอียด วันที่

จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน 2 หลัง

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)
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ผังระบบไฟฟ้าแสงสว่างชั้น 4

EE-107
CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

ลำดับ รายละเอียด วันที่

มาตราส่วน 1 : 120
ผังระบบไฟฟ้าแสงสว่างชั้น 4

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

เจ้าของโครงการ :

สถาปนิก :
นายณัฐภูมิ ประไพบูลย์ ส-สถ 3221

นางสาวอารีีรัตน์ บุญภัทรานนท์ ภ-สถ 23500

-

มัณฑนากร :
-นางสาว ดาริกา เด่นศิริอักษร ภ-สน 1877

-

วิศวกรโครงสร้าง :

วิศวกรไฟฟ้า :

วิศวกรเครื่องกล :

วิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ชื่อแบบ :

แบบเลขที่ :

เลขที่โครงการ :

เขียนแบบ โดย :
ตรวจสอบ โดย :

วันที่ :
มาตราส่วน A3 :

การแก้ไข

iP

iP

นายวัฒนชัย พิมพ์จันทร์ ภย.46374

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง :
นายชาคริช รอดอำพัน ประธานกรรมการ

นายกิตติ พรมแสง กรรมการ

นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร กรรมการและเลขานุการ

As indicated

CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

ลำดับ รายละเอียด วันที่

จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน 2 หลัง

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

เจ้าของโครงการ :

สถาปนิก :
นายณัฐภูมิ ประไพบูลย์ ส-สถ 3221

นางสาวอารีีรัตน์ บุญภัทรานนท์ ภ-สถ 23500

-

มัณฑนากร :
-นางสาว ดาริกา เด่นศิริอักษร ภ-สน 1877

-

วิศวกรโครงสร้าง :

วิศวกรไฟฟ้า :

วิศวกรเครื่องกล :

วิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ชื่อแบบ :

แบบเลขที่ :

เลขที่โครงการ :

เขียนแบบ โดย :
ตรวจสอบ โดย :

วันที่ :
มาตราส่วน A3 :

การแก้ไข

iP

iP

นายวัฒนชัย พิมพ์จันทร์ ภย.46374

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง :
นายชาคริช รอดอำพัน ประธานกรรมการ

นายกิตติ พรมแสง กรรมการ

นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร กรรมการและเลขานุการ

As indicated

CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

ลำดับ รายละเอียด วันที่

จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน 2 หลัง

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)

ผังตำแหน่งปลั๊กชั้น 1

EE-201มาตราส่วน 1 : 125
ผังตำแหน่งปลั๊กชั้น 1

AutoCAD SHX Text
LC1/10

AutoCAD SHX Text
LC1

AutoCAD SHX Text
LC1/4

AutoCAD SHX Text
LC1/14

AutoCAD SHX Text
LC1/2

AutoCAD SHX Text
LC1/12

AutoCAD SHX Text
LC1/6

AutoCAD SHX Text
LC1/8

AutoCAD SHX Text
MDB(ตำแหน่งเดิม)

AutoCAD SHX Text
ก่อนย้ายไปชั้นลอย 1

AutoCAD SHX Text
- เพิ่ม MCB (กันดูด) 1P 20AT = 7 ea. เพิ่ม MCB (กันดูด) 1P 20AT = 7 ea. MCB (กันดูด) 1P 20AT = 7 ea. กันดูด) 1P 20AT = 7 ea. ) 1P 20AT = 7 ea. - วงจรเต้ารับไฟฟ้า = 2x4/2.5G IEC 01 IN   " EMT. วงจรเต้ารับไฟฟ้า = 2x4/2.5G IEC 01 IN   " EMT. = 2x4/2.5G IEC 01 IN  12" EMT. - ปลั๊กของเดิมให้เชื่อมต่อกับวงจรใกล้เคียงปลั๊กของเดิมให้เชื่อมต่อกับวงจรใกล้เคียง
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As indicated

ผังตำแหน่งปลั๊กชั้นลอย 1

EE-202
CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

ลำดับ รายละเอียด วันที่

มาตราส่วน 1 : 120
ผังตำแหน่งปลั๊กชั้นลอย 1

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

เจ้าของโครงการ :

สถาปนิก :
นายณัฐภูมิ ประไพบูลย์ ส-สถ 3221

นางสาวอารีีรัตน์ บุญภัทรานนท์ ภ-สถ 23500

-

มัณฑนากร :
-นางสาว ดาริกา เด่นศิริอักษร ภ-สน 1877

-

วิศวกรโครงสร้าง :

วิศวกรไฟฟ้า :

วิศวกรเครื่องกล :

วิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ชื่อแบบ :

แบบเลขที่ :

เลขที่โครงการ :

เขียนแบบ โดย :

ตรวจสอบ โดย :

วันที่ :
มาตราส่วน A3 :

การแก้ไข

iP

iP

นายวัฒนชัย พิมพ์จันทร์ ภย.46374

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง :
นายชาคริช รอดอำพัน ประธานกรรมการ

นายกิตติ พรมแสง กรรมการ

นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร กรรมการและเลขานุการ

As indicated

CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

ลำดับ รายละเอียด วันที่

จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน 2 หลัง

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)

AutoCAD SHX Text
LC2

AutoCAD SHX Text
MDB(ตำแหน่งใหม่)

AutoCAD SHX Text
W/W 450x100 mm.

AutoCAD SHX Text
LC2/31

AutoCAD SHX Text
- เพิ่ม MCB (กันดูด) 1P 20AT = 1 ea. เพิ่ม MCB (กันดูด) 1P 20AT = 1 ea. MCB (กันดูด) 1P 20AT = 1 ea. กันดูด) 1P 20AT = 1 ea. ) 1P 20AT = 1 ea. - วงจรเต้ารับไฟฟ้า = 2x4/2.5G IEC 01 IN   " EMT. วงจรเต้ารับไฟฟ้า = 2x4/2.5G IEC 01 IN   " EMT. = 2x4/2.5G IEC 01 IN  12" EMT. - ปลั๊กของเดิมให้เชื่อมต่อกับวงจรใกล้เคียงปลั๊กของเดิมให้เชื่อมต่อกับวงจรใกล้เคียง

AutoCAD SHX Text
LC2

AutoCAD SHX Text
LC2
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ผังตำแหน่งปลั๊กชั้น 2

EE-203
CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

ลำดับ รายละเอียด วันที่

มาตราส่วน 1 : 120
ผังตำแหน่งปลั๊กชั้น 2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

เจ้าของโครงการ :

สถาปนิก :
นายณัฐภูมิ ประไพบูลย์ ส-สถ 3221

นางสาวอารีีรัตน์ บุญภัทรานนท์ ภ-สถ 23500

-

มัณฑนากร :
-นางสาว ดาริกา เด่นศิริอักษร ภ-สน 1877

-

วิศวกรโครงสร้าง :

วิศวกรไฟฟ้า :

วิศวกรเครื่องกล :

วิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ชื่อแบบ :

แบบเลขที่ :

เลขที่โครงการ :

เขียนแบบ โดย :

ตรวจสอบ โดย :

วันที่ :
มาตราส่วน A3 :

การแก้ไข

iP

iP

นายวัฒนชัย พิมพ์จันทร์ ภย.46374

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง :
นายชาคริช รอดอำพัน ประธานกรรมการ

นายกิตติ พรมแสง กรรมการ

นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร กรรมการและเลขานุการ

As indicated

CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

ลำดับ รายละเอียด วันที่

จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน 2 หลัง

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)

AutoCAD SHX Text
LC2/27

AutoCAD SHX Text
LC2/29

AutoCAD SHX Text
LC2/15

AutoCAD SHX Text
- เพิ่ม MCB 1P 20AT = 2 ea. เพิ่ม MCB 1P 20AT = 2 ea. MCB 1P 20AT = 2 ea. - วงจรเต้ารับไฟฟ้า = 2x4/2.5G IEC 01 IN   " EMT. วงจรเต้ารับไฟฟ้า = 2x4/2.5G IEC 01 IN   " EMT. = 2x4/2.5G IEC 01 IN  12" EMT. - ปลั๊กของเดิมให้เชื่อมต่อกับวงจรใกล้เคียงปลั๊กของเดิมให้เชื่อมต่อกับวงจรใกล้เคียง

AutoCAD SHX Text
LC2

AutoCAD SHX Text
LC2
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As indicated

ผังตำแหน่งปลั๊กชั้นลอย 2

EE-204
CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

ลำดับ รายละเอียด วันที่

มาตราส่วน 1 : 120
ผังตำแหน่งปลั๊กชั้นลอย 2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

เจ้าของโครงการ :

สถาปนิก :
นายณัฐภูมิ ประไพบูลย์ ส-สถ 3221

นางสาวอารีีรัตน์ บุญภัทรานนท์ ภ-สถ 23500

-

มัณฑนากร :
-นางสาว ดาริกา เด่นศิริอักษร ภ-สน 1877

-

วิศวกรโครงสร้าง :

วิศวกรไฟฟ้า :

วิศวกรเครื่องกล :

วิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ชื่อแบบ :

แบบเลขที่ :

เลขที่โครงการ :

เขียนแบบ โดย :

ตรวจสอบ โดย :

วันที่ :
มาตราส่วน A3 :

การแก้ไข

iP

iP

นายวัฒนชัย พิมพ์จันทร์ ภย.46374

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง :
นายชาคริช รอดอำพัน ประธานกรรมการ

นายกิตติ พรมแสง กรรมการ

นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร กรรมการและเลขานุการ

As indicated

CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

ลำดับ รายละเอียด วันที่

จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน 2 หลัง

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)

AutoCAD SHX Text
LC2/31

AutoCAD SHX Text
- เพิ่ม MCB (กันดูด) 1P 20AT = 1 ea. เพิ่ม MCB (กันดูด) 1P 20AT = 1 ea. MCB (กันดูด) 1P 20AT = 1 ea. กันดูด) 1P 20AT = 1 ea. ) 1P 20AT = 1 ea. - วงจรเต้ารับไฟฟ้า = 2x4/2.5G IEC 01 IN   " EMT. วงจรเต้ารับไฟฟ้า = 2x4/2.5G IEC 01 IN   " EMT. = 2x4/2.5G IEC 01 IN  12" EMT. - ปลั๊กของเดิมให้เชื่อมต่อกับวงจรใกล้เคียงปลั๊กของเดิมให้เชื่อมต่อกับวงจรใกล้เคียง

AutoCAD SHX Text
LC2

AutoCAD SHX Text
LC2
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As indicated

ผังตำแหน่งปลั๊กชั้น 3

EE-205
CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

ลำดับ รายละเอียด วันที่

มาตราส่วน 1 : 120
ผังตำแหน่งปลั๊กชั้น 3

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

เจ้าของโครงการ :

สถาปนิก :
นายณัฐภูมิ ประไพบูลย์ ส-สถ 3221

นางสาวอารีีรัตน์ บุญภัทรานนท์ ภ-สถ 23500

-

มัณฑนากร :
-นางสาว ดาริกา เด่นศิริอักษร ภ-สน 1877

-

วิศวกรโครงสร้าง :

วิศวกรไฟฟ้า :

วิศวกรเครื่องกล :

วิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ชื่อแบบ :

แบบเลขที่ :

เลขที่โครงการ :

เขียนแบบ โดย :

ตรวจสอบ โดย :

วันที่ :
มาตราส่วน A3 :

การแก้ไข

iP

iP

นายวัฒนชัย พิมพ์จันทร์ ภย.46374

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง :
นายชาคริช รอดอำพัน ประธานกรรมการ

นายกิตติ พรมแสง กรรมการ

นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร กรรมการและเลขานุการ

As indicated

CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

ลำดับ รายละเอียด วันที่

จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน 2 หลัง

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)

AutoCAD SHX Text
LC3/23

AutoCAD SHX Text
- วงจรเต้ารับไฟฟ้า = 2x4/2.5G IEC 01 IN   " EMT. วงจรเต้ารับไฟฟ้า = 2x4/2.5G IEC 01 IN   " EMT. = 2x4/2.5G IEC 01 IN  12" EMT. - ปลั๊กของเดิมให้เชื่อมต่อกับวงจรใกล้เคียงปลั๊กของเดิมให้เชื่อมต่อกับวงจรใกล้เคียง

AutoCAD SHX Text
LC3

AutoCAD SHX Text
LC3
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

เจ้าของโครงการ :

ชื่อแบบ :

แบบเลขที่ :

เลขที่โครงการ :

เขียนแบบ โดย :

ตรวจสอบ โดย :

วันที่ :
มาตราส่วน A3 :

การแก้ไข

iP

iP

สถาปนิก :
นายณัฐภูมิ ประไพบูลย์ ส-สถ 3221

นางสาวอารีีรัตน์ บุญภัทรานนท์ ภ-สถ 23500

-

มัณฑนากร :
-

-

-

วิศวกรโครงสร้าง :

วิศวกรไฟฟ้า :

วิศวกรเครื่องกล :

วิศวกรสิ่งแวดล้อม :

นายวัฒนชัย พิมพ์จันทร์ ภย.46374

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง :
นายสกล โพฉลาด ประธานกรรมการ

นายณัฐภูมิ ประไพบูลย์ กรรมการ

นายชาคริช รอดอำพัน กรรมการและเลขานุการ

As indicated

ผังตำแหน่งปลั๊กชั้นลอย 3

EE-206
CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

มาตราส่วน 1 : 120
ผังตำแหน่งปลั๊กชั้นลอย 3

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

เจ้าของโครงการ :

สถาปนิก :
นายณัฐภูมิ ประไพบูลย์ ส-สถ 3221

นางสาวอารีีรัตน์ บุญภัทรานนท์ ภ-สถ 23500

-

มัณฑนากร :
-นางสาว ดาริกา เด่นศิริอักษร ภ-สน 1877

-

วิศวกรโครงสร้าง :

วิศวกรไฟฟ้า :

วิศวกรเครื่องกล :

วิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ชื่อแบบ :

แบบเลขที่ :

เลขที่โครงการ :

เขียนแบบ โดย :

ตรวจสอบ โดย :

วันที่ :
มาตราส่วน A3 :

การแก้ไข

iP

iP

นายวัฒนชัย พิมพ์จันทร์ ภย.46374

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง :
นายชาคริช รอดอำพัน ประธานกรรมการ

นายกิตติ พรมแสง กรรมการ

นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร กรรมการและเลขานุการ

As indicated

CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

ลำดับ รายละเอียด วันที่

จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน 2 หลัง

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)

AutoCAD SHX Text
LC3/31

AutoCAD SHX Text
- เพิ่ม MCB (กันดูด) 1P 20AT = 1 ea. เพิ่ม MCB (กันดูด) 1P 20AT = 1 ea. MCB (กันดูด) 1P 20AT = 1 ea. กันดูด) 1P 20AT = 1 ea. ) 1P 20AT = 1 ea. - วงจรเต้ารับไฟฟ้า = 2x4/2.5G IEC 01 IN   " EMT. วงจรเต้ารับไฟฟ้า = 2x4/2.5G IEC 01 IN   " EMT. = 2x4/2.5G IEC 01 IN  12" EMT. - ปลั๊กของเดิมให้เชื่อมต่อกับวงจรใกล้เคียงปลั๊กของเดิมให้เชื่อมต่อกับวงจรใกล้เคียง

AutoCAD SHX Text
LC2

AutoCAD SHX Text
LC3



+1.10

A B C D E

1

2

3

4

5

7

8

10

6

21
31

37
80

27
00

10
80

29
20

32
50

35
00

35
00

38
00

24
53
0

5000 5000 5000 5000

20000

LF

LF

LF

LF

LF

LF

LF

LF

LF

LF

LF LF

LF LF

LF

LF LF

LF LF

LF LF

As indicated

ผังตำแหน่งปลั๊กชั้น 4

EE-207
CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

มาตราส่วน 1 : 120
ผังตำแหน่งปลั๊กชั้น  4

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

เจ้าของโครงการ :

สถาปนิก :
นายณัฐภูมิ ประไพบูลย์ ส-สถ 3221

นางสาวอารีีรัตน์ บุญภัทรานนท์ ภ-สถ 23500

-

มัณฑนากร :
-นางสาว ดาริกา เด่นศิริอักษร ภ-สน 1877

-

วิศวกรโครงสร้าง :

วิศวกรไฟฟ้า :

วิศวกรเครื่องกล :

วิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ชื่อแบบ :

แบบเลขที่ :

เลขที่โครงการ :

เขียนแบบ โดย :

ตรวจสอบ โดย :

วันที่ :
มาตราส่วน A3 :

การแก้ไข

iP
iP

นายวัฒนชัย พิมพ์จันทร์ ภย.46374

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง :
นายชาคริช รอดอำพัน ประธานกรรมการ

นายกิตติ พรมแสง กรรมการ

นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร กรรมการและเลขานุการ

As indicated

CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

ลำดับ รายละเอียด วันที่

จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน 2 หลัง

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)

AutoCAD SHX Text
LC4/23

AutoCAD SHX Text
- วงจรเต้ารับไฟฟ้า = 2x4/2.5G IEC 01 IN   " EMT. วงจรเต้ารับไฟฟ้า = 2x4/2.5G IEC 01 IN   " EMT. = 2x4/2.5G IEC 01 IN  12" EMT. - ปลั๊กของเดิมให้เชื่อมต่อกับวงจรใกล้เคียงปลั๊กของเดิมให้เชื่อมต่อกับวงจรใกล้เคียง

AutoCAD SHX Text
LC4

AutoCAD SHX Text
LC4
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

เจ้าของโครงการ :

สถาปนิก :
นายณัฐภูมิ ประไพบูลย์ ส-สถ 3221

นางสาวอารีีรัตน์ บุญภัทรานนท์ ภ-สถ 23500

-

มัณฑนากร :
-นางสาว ดาริกา เด่นศิริอักษร ภ-สน 1877

-

วิศวกรโครงสร้าง :

วิศวกรไฟฟ้า :

วิศวกรเครื่องกล :

วิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ชื่อแบบ :

แบบเลขที่ :

เลขที่โครงการ :

เขียนแบบ โดย :

ตรวจสอบ โดย :

วันที่ :
มาตราส่วน A3 :

การแก้ไข

iP
iP

นายวัฒนชัย พิมพ์จันทร์ ภย.46374

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง :
นายชาคริช รอดอำพัน ประธานกรรมการ

นายกิตติ พรมแสง กรรมการ

นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร กรรมการและเลขานุการ

As indicated

CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

ลำดับ รายละเอียด วันที่

จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน 2 หลัง

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)

ผังระบบไฟฟ้าสำหรับงาน
ระบบปรับอากาศชั้น 1

EE-301
มาตราส่วน 1 : 125
ผังระบบไฟฟ้าสำหรับงานระบบปรับอากาศชั้น 1

AutoCAD SHX Text
FCU-1-1 MMU-UP0241HP-T 24,200 BTU/h

AutoCAD SHX Text
FCU-1-2 MMU-UP0271HP-T 27,300 BTU/h

AutoCAD SHX Text
FCU-1-3 MMU-UP0271HP-T 27,300 BTU/h

AutoCAD SHX Text
FCU-1-4 MMU-UP0271HP-T 27,300 BTU/h

AutoCAD SHX Text
FCU-1-5 MMU-UP0151HP-T 15,400 BTU/h

AutoCAD SHX Text
FCU-1-6 MMU-UP0241HP-T 24,200 BTU/h

AutoCAD SHX Text
FCU-1-9 MMU-UP0241HP-T 24,200 BTU/h

AutoCAD SHX Text
FCU-1-10 MMU-UP0241HP-T 24,200 BTU/h

AutoCAD SHX Text
FCU-1-11 MMU-UP0481HP-T 47,800 BTU/h

AutoCAD SHX Text
FCU-1-7 MMU-UP0151HP-T 15,400 BTU/h

AutoCAD SHX Text
FCU-1-8 MMU-UP0241HP-T 24,200 BTU/h

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
LC1/19

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
LC1/17

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
LC1/15

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
LC1/13

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
LC1/21

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
LC1/23

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
LC1/10

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
LC1/12

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
LC1/16

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
LC1/14

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
LC1/18

AutoCAD SHX Text
LC1

AutoCAD SHX Text
- เพิ่ม MCB 1P 16AT = 6 ea.เพิ่ม MCB 1P 16AT = 6 ea.MCB 1P 16AT = 6 ea.
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

เจ้าของโครงการ :

สถาปนิก :
นายณัฐภูมิ ประไพบูลย์ ส-สถ 3221

นางสาวอารีีรัตน์ บุญภัทรานนท์ ภ-สถ 23500

-

มัณฑนากร :
-นางสาว ดาริกา เด่นศิริอักษร ภ-สน 1877

-

วิศวกรโครงสร้าง :

วิศวกรไฟฟ้า :

วิศวกรเครื่องกล :

วิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ชื่อแบบ :

แบบเลขที่ :

เลขที่โครงการ :

เขียนแบบ โดย :

ตรวจสอบ โดย :

วันที่ :
มาตราส่วน A3 :

การแก้ไข

iP

iP

นายวัฒนชัย พิมพ์จันทร์ ภย.46374

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง :
นายชาคริช รอดอำพัน ประธานกรรมการ

นายกิตติ พรมแสง กรรมการ

นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร กรรมการและเลขานุการ

As indicated

CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

ลำดับ รายละเอียด วันที่

จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน 2 หลัง

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)

ผังระบบไฟฟ้าสำหรับงาน
ระบบปรับอากาศชั้นลอย 1

EE-302
มาตราส่วน 1 : 125
ผังระบบไฟฟ้าสำหรับงานระบบปรับอากาศชั้นลอย 1

AutoCAD SHX Text
FCU-1M-1 MMU-UP0271HP-T 27,300 BTU/h

AutoCAD SHX Text
FCU-1M-2 MMU-UP0271HP-T 27,300 BTU/h

AutoCAD SHX Text
FCU-1M-3 MMU-UP0181HP-T 19,100 BTU/h

AutoCAD SHX Text
FCU-1M-4 MMU-UP0181HP-T 19,100 BTU/h

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
LC2/24

AutoCAD SHX Text
LC2

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
LC2/26

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
LC2/28

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
LC2/30

AutoCAD SHX Text
- เพิ่ม MCB 1P 16AT = 4 ea.เพิ่ม MCB 1P 16AT = 4 ea.MCB 1P 16AT = 4 ea.
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

เจ้าของโครงการ :

สถาปนิก :
นายณัฐภูมิ ประไพบูลย์ ส-สถ 3221

นางสาวอารีีรัตน์ บุญภัทรานนท์ ภ-สถ 23500

-

มัณฑนากร :
-นางสาว ดาริกา เด่นศิริอักษร ภ-สน 1877

-

วิศวกรโครงสร้าง :

วิศวกรไฟฟ้า :

วิศวกรเครื่องกล :

วิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ชื่อแบบ :

แบบเลขที่ :

เลขที่โครงการ :

เขียนแบบ โดย :
ตรวจสอบ โดย :

วันที่ :
มาตราส่วน A3 :

การแก้ไข

iP

iP

นายวัฒนชัย พิมพ์จันทร์ ภย.46374

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง :
นายชาคริช รอดอำพัน ประธานกรรมการ

นายกิตติ พรมแสง กรรมการ

นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร กรรมการและเลขานุการ

As indicated

CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

ลำดับ รายละเอียด วันที่

จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน 2 หลัง

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)

ผังระบบไฟฟ้าสำหรับงาน
ระบบปรับอากาศชั้น 2

EE-303
มาตราส่วน 1 : 125
ผังระบบไฟฟ้าสำหรับงานระบบปรับอากาศชั้น 2

AutoCAD SHX Text
FCU-2-1 MMU-UP0361HP-T 38,200 BTU/h

AutoCAD SHX Text
FCU-2-2 MMU-UP0361HP-T 38,200 BTU/h

AutoCAD SHX Text
FCU-2-3 MMU-UP0301HP-T 30,700 BTU/h

AutoCAD SHX Text
FCU-2-4 MMU-UP0271HP-T 27,300 BTU/h

AutoCAD SHX Text
FCU-2-5 MMU-UP0271HP-T 27,300 BTU/h

AutoCAD SHX Text
FCU-2-6 MMU-UP0361HP-T 38,200 BTU/h

AutoCAD SHX Text
FCU-2-7 MMU-UP0301HP-T 30,700 BTU/h

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
LC2/10

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
LC2/12

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
LC2/14

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
LC2/20

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
LC2/22

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
LC2/18

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
LC2/16

AutoCAD SHX Text
- เพิ่ม MCB 1P 16AT = 7 ea.เพิ่ม MCB 1P 16AT = 7 ea.MCB 1P 16AT = 7 ea.
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

เจ้าของโครงการ :

สถาปนิก :
นายณัฐภูมิ ประไพบูลย์ ส-สถ 3221

นางสาวอารีีรัตน์ บุญภัทรานนท์ ภ-สถ 23500

-

มัณฑนากร :
-นางสาว ดาริกา เด่นศิริอักษร ภ-สน 1877

-

วิศวกรโครงสร้าง :

วิศวกรไฟฟ้า :

วิศวกรเครื่องกล :

วิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ชื่อแบบ :

แบบเลขที่ :

เลขที่โครงการ :

เขียนแบบ โดย :

ตรวจสอบ โดย :

วันที่ :
มาตราส่วน A3 :

การแก้ไข

iP
iP

นายวัฒนชัย พิมพ์จันทร์ ภย.46374

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง :
นายชาคริช รอดอำพัน ประธานกรรมการ

นายกิตติ พรมแสง กรรมการ

นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร กรรมการและเลขานุการ

As indicated

CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

ลำดับ รายละเอียด วันที่

จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน 2 หลัง

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)

ผังระบบไฟฟ้าสำหรับงาน
ระบบปรับอากาศชั้นลอย 2

EE-304
มาตราส่วน 1 : 125
ผังระบบไฟฟ้าสำหรับงานระบบปรับอากาศชั้นลอย 2

AutoCAD SHX Text
FCU-2M-1 MMU-UP0271HP-T 27,300 BTU/h

AutoCAD SHX Text
FCU-2M-2 MMU-UP0271HP-T 27,300 BTU/h

AutoCAD SHX Text
FCU-2M-3 MMU-UP0181HP-T 19,100 BTU/h

AutoCAD SHX Text
FCU-2M-4 MMU-UP0181HP-T 19,100 BTU/h

AutoCAD SHX Text
LC3

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
LC2/2

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
LC2/4

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
LC2/6

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
LC2/8

AutoCAD SHX Text
- เพิ่ม MCB 1P 16AT = 4 ea.เพิ่ม MCB 1P 16AT = 4 ea.MCB 1P 16AT = 4 ea.
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

เจ้าของโครงการ :

สถาปนิก :
นายณัฐภูมิ ประไพบูลย์ ส-สถ 3221

นางสาวอารีีรัตน์ บุญภัทรานนท์ ภ-สถ 23500

-

มัณฑนากร :
-นางสาว ดาริกา เด่นศิริอักษร ภ-สน 1877

-

วิศวกรโครงสร้าง :

วิศวกรไฟฟ้า :

วิศวกรเครื่องกล :

วิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ชื่อแบบ :

แบบเลขที่ :

เลขที่โครงการ :

เขียนแบบ โดย :

ตรวจสอบ โดย :

วันที่ :
มาตราส่วน A3 :

การแก้ไข

iP
iP

นายวัฒนชัย พิมพ์จันทร์ ภย.46374

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง :
นายชาคริช รอดอำพัน ประธานกรรมการ

นายกิตติ พรมแสง กรรมการ

นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร กรรมการและเลขานุการ

As indicated

CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

ลำดับ รายละเอียด วันที่

จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน 2 หลัง

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)

ผังระบบไฟฟ้าสำหรับงาน
ระบบปรับอากาศชั้น 3

EE-305
มาตราส่วน 1 : 125
ผังระบบไฟฟ้าสำหรับงานระบบปรับอากาศชั้น 3

AutoCAD SHX Text
FCU-3-1 MMU-UP0301HP-T 30,700 BTU/h

AutoCAD SHX Text
FCU-3-2 MMU-UP0361HP-T 38,200 BTU/h

AutoCAD SHX Text
FCU-3-3 MMU-UP0301HP-T 30,700 BTU/h

AutoCAD SHX Text
FCU-3-4 MMU-UP0271HP-T 27,300 BTU/h

AutoCAD SHX Text
FCU-3-5 MMU-UP0271HP-T 27,300 BTU/h

AutoCAD SHX Text
FCU-3-6 MMU-UP0271HP-T 27,300 BTU/h

AutoCAD SHX Text
FCU-3-7 MMU-UP0271HP-T 27,300 BTU/h

AutoCAD SHX Text
FCU-3-8 MMU-UP0121YHP-T 12,300 BTU/h

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
LC3/10

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
LC3/12

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
LC3/14

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
LC3/24

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
LC3/16

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
LC3/18

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
LC3/22

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
LC3/20

AutoCAD SHX Text
- เพิ่ม MCB 1P 16AT = 8 ea.เพิ่ม MCB 1P 16AT = 8 ea.MCB 1P 16AT = 8 ea.
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

เจ้าของโครงการ :

สถาปนิก :
นายณัฐภูมิ ประไพบูลย์ ส-สถ 3221

นางสาวอารีีรัตน์ บุญภัทรานนท์ ภ-สถ 23500

-

มัณฑนากร :
-นางสาว ดาริกา เด่นศิริอักษร ภ-สน 1877

-

วิศวกรโครงสร้าง :

วิศวกรไฟฟ้า :

วิศวกรเครื่องกล :

วิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ชื่อแบบ :

แบบเลขที่ :

เลขที่โครงการ :

เขียนแบบ โดย :

ตรวจสอบ โดย :

วันที่ :
มาตราส่วน A3 :

การแก้ไข

iP

iP

นายวัฒนชัย พิมพ์จันทร์ ภย.46374

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง :
นายชาคริช รอดอำพัน ประธานกรรมการ

นายกิตติ พรมแสง กรรมการ

นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร กรรมการและเลขานุการ

As indicated

CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

ลำดับ รายละเอียด วันที่

จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน 2 หลัง

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)

ผังระบบไฟฟ้าสำหรับงาน
ระบบปรับอากาศชั้นลอย 3

EE-306
มาตราส่วน 1 : 125
ผังระบบไฟฟ้าสำหรับงานระบบปรับอากาศชั้นลอย 3

AutoCAD SHX Text
FCU-3M-1 MMU-UP0271HP-T 27,300 BTU/h

AutoCAD SHX Text
FCU-3M-2 MMU-UP0271HP-T 27,300 BTU/h

AutoCAD SHX Text
FCU-3M-3 MMU-UP0181HP-T 19,100 BTU/h

AutoCAD SHX Text
FCU-3M-4 MMU-UP0181HP-T 19,100 BTU/h

AutoCAD SHX Text
LC4

AutoCAD SHX Text
LP1

AutoCAD SHX Text
LP2

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
LC3/2

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
LC3/4

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
LC3/6

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
LC3/8

AutoCAD SHX Text
- เพิ่ม MCB 1P 16AT = 4 ea.เพิ่ม MCB 1P 16AT = 4 ea.MCB 1P 16AT = 4 ea.
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

เจ้าของโครงการ :

สถาปนิก :
นายณัฐภูมิ ประไพบูลย์ ส-สถ 3221

นางสาวอารีีรัตน์ บุญภัทรานนท์ ภ-สถ 23500

-

มัณฑนากร :
-นางสาว ดาริกา เด่นศิริอักษร ภ-สน 1877

-

วิศวกรโครงสร้าง :

วิศวกรไฟฟ้า :

วิศวกรเครื่องกล :

วิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ชื่อแบบ :

แบบเลขที่ :

เลขที่โครงการ :

เขียนแบบ โดย :

ตรวจสอบ โดย :

วันที่ :
มาตราส่วน A3 :

การแก้ไข

iP

iP

นายวัฒนชัย พิมพ์จันทร์ ภย.46374

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง :
นายชาคริช รอดอำพัน ประธานกรรมการ

นายกิตติ พรมแสง กรรมการ

นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร กรรมการและเลขานุการ

As indicated

CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

ลำดับ รายละเอียด วันที่

จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน 2 หลัง

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)

ผังระบบไฟฟ้าสำหรับงาน
ระบบปรับอากาศชั้น 4

EE-307
มาตราส่วน 1 : 125
ผังระบบไฟฟ้าสำหรับงานระบบปรับอากาศชั้น 4
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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J
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J
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J
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

เจ้าของโครงการ :

สถาปนิก :
นายณัฐภูมิ ประไพบูลย์ ส-สถ 3221

นางสาวอารีีรัตน์ บุญภัทรานนท์ ภ-สถ 23500

-

มัณฑนากร :
-นางสาว ดาริกา เด่นศิริอักษร ภ-สน 1877

-

วิศวกรโครงสร้าง :

วิศวกรไฟฟ้า :

วิศวกรเครื่องกล :

วิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ชื่อแบบ :

แบบเลขที่ :

เลขที่โครงการ :

เขียนแบบ โดย :

ตรวจสอบ โดย :

วันที่ :
มาตราส่วน A3 :

การแก้ไข

iP

iP

นายวัฒนชัย พิมพ์จันทร์ ภย.46374

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง :
นายชาคริช รอดอำพัน ประธานกรรมการ

นายกิตติ พรมแสง กรรมการ

นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร กรรมการและเลขานุการ

As indicated

CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

ลำดับ รายละเอียด วันที่

จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน 2 หลัง

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)

ผังระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ชั้น 1

EE-401
มาตราส่วน 1 : 125
ผังระบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชั้น 1

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
SD
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AutoCAD SHX Text
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N
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N
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H
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MOVE
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AutoCAD SHX Text
IN EMT. %%C1/2"

AutoCAD SHX Text
SD

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
SD

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
IN EMT. %%C1/2"

AutoCAD SHX Text
4x1.5 THW.

AutoCAD SHX Text
IN EMT. %%C1/2"

AutoCAD SHX Text
***ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ย้ายตำแหน่งของเดิมและเพิ่มใหม่ตามแบบ
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

เจ้าของโครงการ :

สถาปนิก :
นายณัฐภูมิ ประไพบูลย์ ส-สถ 3221

นางสาวอารีีรัตน์ บุญภัทรานนท์ ภ-สถ 23500

-

มัณฑนากร :
-นางสาว ดาริกา เด่นศิริอักษร ภ-สน 1877

-

วิศวกรโครงสร้าง :

วิศวกรไฟฟ้า :

วิศวกรเครื่องกล :

วิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ชื่อแบบ :

แบบเลขที่ :

เลขที่โครงการ :

เขียนแบบ โดย :
ตรวจสอบ โดย :

วันที่ :
มาตราส่วน A3 :

การแก้ไข

iP

iP

นายวัฒนชัย พิมพ์จันทร์ ภย.46374

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง :
นายชาคริช รอดอำพัน ประธานกรรมการ

นายกิตติ พรมแสง กรรมการ

นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร กรรมการและเลขานุการ

As indicated

CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

ลำดับ รายละเอียด วันที่

จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน 2 หลัง

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)

ผังระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชั้น
ลอย 1

EE-402
มาตราส่วน 1 : 125
ผังระบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชั้นลอย 1
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AutoCAD SHX Text
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= FIRE ALARM CONTROL PANEL

AutoCAD SHX Text
= ANNUNCIATOR PANEL

AutoCAD SHX Text
= BELL

AutoCAD SHX Text
= SMOKE DETECTOR

AutoCAD SHX Text
= MANUAL STATION

AutoCAD SHX Text
= END OF LINE

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
= HEAT DETECTOR

AutoCAD SHX Text
SD

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
= SMOKE DETECTOR (NEW)

AutoCAD SHX Text
***ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ย้ายตำแหน่งของเดิมและเพิ่มใหม่ตามแบบ
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

เจ้าของโครงการ :

สถาปนิก :
นายณัฐภูมิ ประไพบูลย์ ส-สถ 3221

นางสาวอารีีรัตน์ บุญภัทรานนท์ ภ-สถ 23500

-

มัณฑนากร :
-นางสาว ดาริกา เด่นศิริอักษร ภ-สน 1877

-

วิศวกรโครงสร้าง :

วิศวกรไฟฟ้า :

วิศวกรเครื่องกล :

วิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ชื่อแบบ :

แบบเลขที่ :

เลขที่โครงการ :

เขียนแบบ โดย :

ตรวจสอบ โดย :

วันที่ :
มาตราส่วน A3 :

การแก้ไข

iP
iP

นายวัฒนชัย พิมพ์จันทร์ ภย.46374

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง :
นายชาคริช รอดอำพัน ประธานกรรมการ

นายกิตติ พรมแสง กรรมการ

นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร กรรมการและเลขานุการ

As indicated

CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

ลำดับ รายละเอียด วันที่

จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน 2 หลัง

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)

ผังระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ชั้น 2

EE-403
มาตราส่วน 1 : 125
ผังระบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชั้น 2
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2x1.5 THW. IN FLEXIBLE 1/2"

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
MOVE

AutoCAD SHX Text
MOVE
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SD

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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SD

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
***ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ย้ายตำแหน่งของเดิมและเพิ่มใหม่ตามแบบ
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

เจ้าของโครงการ :

สถาปนิก :
นายณัฐภูมิ ประไพบูลย์ ส-สถ 3221

นางสาวอารีีรัตน์ บุญภัทรานนท์ ภ-สถ 23500

-

มัณฑนากร :
-นางสาว ดาริกา เด่นศิริอักษร ภ-สน 1877

-

วิศวกรโครงสร้าง :

วิศวกรไฟฟ้า :

วิศวกรเครื่องกล :

วิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ชื่อแบบ :

แบบเลขที่ :

เลขที่โครงการ :

เขียนแบบ โดย :

ตรวจสอบ โดย :

วันที่ :
มาตราส่วน A3 :

การแก้ไข

iP
iP

นายวัฒนชัย พิมพ์จันทร์ ภย.46374

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง :
นายชาคริช รอดอำพัน ประธานกรรมการ

นายกิตติ พรมแสง กรรมการ

นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร กรรมการและเลขานุการ

As indicated

CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

ลำดับ รายละเอียด วันที่

จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน 2 หลัง

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)

ผังระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชั้น
ลอย 2

EE-404
มาตราส่วน 1 : 125
ผังระบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชั้นลอย 2
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SD
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
= SMOKE DETECTOR

AutoCAD SHX Text
= MANUAL STATION

AutoCAD SHX Text
= END OF LINE

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
= HEAT DETECTOR

AutoCAD SHX Text
SD

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
= SMOKE DETECTOR (NEW)

AutoCAD SHX Text
***ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ย้ายตำแหน่งของเดิมและเพิ่มใหม่ตามแบบ
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

เจ้าของโครงการ :

สถาปนิก :
นายณัฐภูมิ ประไพบูลย์ ส-สถ 3221

นางสาวอารีีรัตน์ บุญภัทรานนท์ ภ-สถ 23500

-

มัณฑนากร :
-นางสาว ดาริกา เด่นศิริอักษร ภ-สน 1877

-

วิศวกรโครงสร้าง :

วิศวกรไฟฟ้า :

วิศวกรเครื่องกล :

วิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ชื่อแบบ :

แบบเลขที่ :

เลขที่โครงการ :

เขียนแบบ โดย :

ตรวจสอบ โดย :

วันที่ :
มาตราส่วน A3 :

การแก้ไข

iP

iP

นายวัฒนชัย พิมพ์จันทร์ ภย.46374

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง :
นายชาคริช รอดอำพัน ประธานกรรมการ

นายกิตติ พรมแสง กรรมการ

นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร กรรมการและเลขานุการ

As indicated

CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

ลำดับ รายละเอียด วันที่

จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน 2 หลัง

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)

ผังระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ชั้น 3

EE-405
มาตราส่วน 1 : 125
ผังระบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชั้น 3
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***ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ย้ายตำแหน่งของเดิมและเพิ่มใหม่ตามแบบ
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

เจ้าของโครงการ :

สถาปนิก :
นายณัฐภูมิ ประไพบูลย์ ส-สถ 3221

นางสาวอารีีรัตน์ บุญภัทรานนท์ ภ-สถ 23500

-

มัณฑนากร :
-นางสาว ดาริกา เด่นศิริอักษร ภ-สน 1877

-

วิศวกรโครงสร้าง :

วิศวกรไฟฟ้า :

วิศวกรเครื่องกล :

วิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ชื่อแบบ :

แบบเลขที่ :

เลขที่โครงการ :

เขียนแบบ โดย :

ตรวจสอบ โดย :

วันที่ :
มาตราส่วน A3 :

การแก้ไข

iP
iP

นายวัฒนชัย พิมพ์จันทร์ ภย.46374

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง :
นายชาคริช รอดอำพัน ประธานกรรมการ

นายกิตติ พรมแสง กรรมการ

นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร กรรมการและเลขานุการ

As indicated

CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

ลำดับ รายละเอียด วันที่

จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน 2 หลัง

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)

ผังระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชั้น
ลอย 3

EE-406
มาตราส่วน 1 : 125
ผังระบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชั้นลอย 3
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***ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ย้ายตำแหน่งของเดิมและเพิ่มใหม่ตามแบบ
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

เจ้าของโครงการ :

สถาปนิก :
นายณัฐภูมิ ประไพบูลย์ ส-สถ 3221

นางสาวอารีีรัตน์ บุญภัทรานนท์ ภ-สถ 23500

-

มัณฑนากร :
-นางสาว ดาริกา เด่นศิริอักษร ภ-สน 1877

-

วิศวกรโครงสร้าง :

วิศวกรไฟฟ้า :

วิศวกรเครื่องกล :

วิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ชื่อแบบ :

แบบเลขที่ :

เลขที่โครงการ :

เขียนแบบ โดย :

ตรวจสอบ โดย :

วันที่ :
มาตราส่วน A3 :

การแก้ไข

iP
iP

นายวัฒนชัย พิมพ์จันทร์ ภย.46374

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง :
นายชาคริช รอดอำพัน ประธานกรรมการ

นายกิตติ พรมแสง กรรมการ

นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร กรรมการและเลขานุการ

As indicated

CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

ลำดับ รายละเอียด วันที่

จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน 2 หลัง

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)

ผังระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ชั้น 4

EE-407
มาตราส่วน 1 : 125
ผังระบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชั้น 4
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***ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ย้ายตำแหน่งของเดิมและเพิ่มใหม่ตามแบบ
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

เจ้าของโครงการ :

สถาปนิก :
นายณัฐภูมิ ประไพบูลย์ ส-สถ 3221

นางสาวอารีีรัตน์ บุญภัทรานนท์ ภ-สถ 23500

-

มัณฑนากร :
-นางสาว ดาริกา เด่นศิริอักษร ภ-สน 1877

-

วิศวกรโครงสร้าง :

วิศวกรไฟฟ้า :

วิศวกรเครื่องกล :

วิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ชื่อแบบ :

แบบเลขที่ :

เลขที่โครงการ :

เขียนแบบ โดย :
ตรวจสอบ โดย :

วันที่ :
มาตราส่วน A3 :

การแก้ไข

iP

iP

นายวัฒนชัย พิมพ์จันทร์ ภย.46374

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง :
นายชาคริช รอดอำพัน ประธานกรรมการ

นายกิตติ พรมแสง กรรมการ

นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร กรรมการและเลขานุการ

As indicated

CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

ลำดับ รายละเอียด วันที่

จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน 2 หลัง

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)

ผังระบบสื่อสารชั้น 1

EE-501
มาตราส่วน 1 : 125
ผังระบบสื่อสารชั้น 1
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As indicated

ผังระบบสื่อสารชั้นลอย 1

EE-502
CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

มาตราส่วน 1 : 120
ผังระบบสื่อสารชั้นลอย 1

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

เจ้าของโครงการ :

สถาปนิก :
นายณัฐภูมิ ประไพบูลย์ ส-สถ 3221

นางสาวอารีีรัตน์ บุญภัทรานนท์ ภ-สถ 23500

-

มัณฑนากร :
-นางสาว ดาริกา เด่นศิริอักษร ภ-สน 1877

-

วิศวกรโครงสร้าง :

วิศวกรไฟฟ้า :

วิศวกรเครื่องกล :

วิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ชื่อแบบ :

แบบเลขที่ :

เลขที่โครงการ :

เขียนแบบ โดย :

ตรวจสอบ โดย :

วันที่ :
มาตราส่วน A3 :

การแก้ไข

iP

iP

นายวัฒนชัย พิมพ์จันทร์ ภย.46374

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง :
นายชาคริช รอดอำพัน ประธานกรรมการ

นายกิตติ พรมแสง กรรมการ

นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร กรรมการและเลขานุการ

As indicated

CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

ลำดับ รายละเอียด วันที่

จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน 2 หลัง

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)
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ผังระบบสื่อสารชั้น 2
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มาตราส่วน 1 : 120
ผังระบบสื่อสารชั้น 2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

เจ้าของโครงการ :

สถาปนิก :
นายณัฐภูมิ ประไพบูลย์ ส-สถ 3221

นางสาวอารีีรัตน์ บุญภัทรานนท์ ภ-สถ 23500

-

มัณฑนากร :
-นางสาว ดาริกา เด่นศิริอักษร ภ-สน 1877

-

วิศวกรโครงสร้าง :

วิศวกรไฟฟ้า :

วิศวกรเครื่องกล :

วิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ชื่อแบบ :

แบบเลขที่ :

เลขที่โครงการ :

เขียนแบบ โดย :

ตรวจสอบ โดย :

วันที่ :
มาตราส่วน A3 :

การแก้ไข

iP

iP

นายวัฒนชัย พิมพ์จันทร์ ภย.46374

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง :
นายชาคริช รอดอำพัน ประธานกรรมการ

นายกิตติ พรมแสง กรรมการ

นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร กรรมการและเลขานุการ

As indicated

CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

ลำดับ รายละเอียด วันที่

จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน 2 หลัง

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)
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As indicated

ผังระบบสื่อสารชั้นลอย 2

EE-504
CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

มาตราส่วน 1 : 120
ผังระบบสื่อสารชั้นลอย 2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

เจ้าของโครงการ :

สถาปนิก :
นายณัฐภูมิ ประไพบูลย์ ส-สถ 3221

นางสาวอารีีรัตน์ บุญภัทรานนท์ ภ-สถ 23500

-

มัณฑนากร :
-นางสาว ดาริกา เด่นศิริอักษร ภ-สน 1877

-

วิศวกรโครงสร้าง :

วิศวกรไฟฟ้า :

วิศวกรเครื่องกล :

วิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ชื่อแบบ :

แบบเลขที่ :

เลขที่โครงการ :

เขียนแบบ โดย :

ตรวจสอบ โดย :

วันที่ :
มาตราส่วน A3 :

การแก้ไข

iP

iP

นายวัฒนชัย พิมพ์จันทร์ ภย.46374

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง :
นายชาคริช รอดอำพัน ประธานกรรมการ

นายกิตติ พรมแสง กรรมการ

นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร กรรมการและเลขานุการ

As indicated

CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

ลำดับ รายละเอียด วันที่

จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน 2 หลัง

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)
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As indicated

ผังระบบสื่อสารชั้น 3

EE-505
CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

มาตราส่วน 1 : 120
ผังระบบสื่อสารชั้น 3

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

เจ้าของโครงการ :

สถาปนิก :
นายณัฐภูมิ ประไพบูลย์ ส-สถ 3221

นางสาวอารีีรัตน์ บุญภัทรานนท์ ภ-สถ 23500

-

มัณฑนากร :
-นางสาว ดาริกา เด่นศิริอักษร ภ-สน 1877

-

วิศวกรโครงสร้าง :

วิศวกรไฟฟ้า :

วิศวกรเครื่องกล :

วิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ชื่อแบบ :

แบบเลขที่ :

เลขที่โครงการ :

เขียนแบบ โดย :

ตรวจสอบ โดย :

วันที่ :
มาตราส่วน A3 :

การแก้ไข

iP

iP

นายวัฒนชัย พิมพ์จันทร์ ภย.46374

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง :
นายชาคริช รอดอำพัน ประธานกรรมการ

นายกิตติ พรมแสง กรรมการ

นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร กรรมการและเลขานุการ

As indicated

CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

ลำดับ รายละเอียด วันที่

จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน 2 หลัง

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)
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As indicated

ผังระบบสื่อสารชั้นลอย 3

EE-506
CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

มาตราส่วน 1 : 120
ผังระบบสื่อสารชั้นลอย 3

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

เจ้าของโครงการ :

สถาปนิก :
นายณัฐภูมิ ประไพบูลย์ ส-สถ 3221

นางสาวอารีีรัตน์ บุญภัทรานนท์ ภ-สถ 23500

-

มัณฑนากร :
-นางสาว ดาริกา เด่นศิริอักษร ภ-สน 1877

-

วิศวกรโครงสร้าง :

วิศวกรไฟฟ้า :

วิศวกรเครื่องกล :

วิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ชื่อแบบ :

แบบเลขที่ :

เลขที่โครงการ :

เขียนแบบ โดย :

ตรวจสอบ โดย :

วันที่ :
มาตราส่วน A3 :

การแก้ไข

iP

iP

นายวัฒนชัย พิมพ์จันทร์ ภย.46374

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง :
นายชาคริช รอดอำพัน ประธานกรรมการ

นายกิตติ พรมแสง กรรมการ

นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร กรรมการและเลขานุการ

As indicated

CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

ลำดับ รายละเอียด วันที่

จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน 2 หลัง

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)
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As indicated

ผังระบบสื่อสารชั้น 4

EE-507
CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

มาตราส่วน 1 : 120
ผังระบบสื่อสารชั้น  4

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

เจ้าของโครงการ :

สถาปนิก :
นายณัฐภูมิ ประไพบูลย์ ส-สถ 3221

นางสาวอารีีรัตน์ บุญภัทรานนท์ ภ-สถ 23500

-

มัณฑนากร :
-นางสาว ดาริกา เด่นศิริอักษร ภ-สน 1877

-

วิศวกรโครงสร้าง :

วิศวกรไฟฟ้า :

วิศวกรเครื่องกล :

วิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ชื่อแบบ :

แบบเลขที่ :

เลขที่โครงการ :

เขียนแบบ โดย :

ตรวจสอบ โดย :

วันที่ :
มาตราส่วน A3 :

การแก้ไข

iP
iP

นายวัฒนชัย พิมพ์จันทร์ ภย.46374

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง :
นายชาคริช รอดอำพัน ประธานกรรมการ

นายกิตติ พรมแสง กรรมการ

นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร กรรมการและเลขานุการ

As indicated

CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

ลำดับ รายละเอียด วันที่

จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน 2 หลัง

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)
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CONDUIT INSTALLATION DETAIL

WIREWAYS ACCESSORIES

WIREWAY

TYPICAL CONDUIT RUN UNDER SIDE OF BEAM EMERGENCY LIGHTRECESSED MOUNTED FLUORESCENT LUMINAIRE

As indicated

มาตรฐานการติดตั้ง

EE-601
CONSTRUCTION

2022-07

11/08/2022

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

เจ้าของโครงการ :

สถาปนิก :
นายณัฐภูมิ ประไพบูลย์ ส-สถ 3221

นางสาวอารีีรัตน์ บุญภัทรานนท์ ภ-สถ 23500

-

มัณฑนากร :
-นางสาว ดาริกา เด่นศิริอักษร ภ-สน 1877

-

วิศวกรโครงสร้าง :

วิศวกรไฟฟ้า :
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